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Telefony:
- informacja o numerach wewnetrznych 63 2743642; 63 2743043
- PPIS w Slupcy 63 2743642 wew. 11 ul. Kosciuszki 9
- faks 63 2743043 62-400 Shupca
- Oddzial Nadzoru Stanowisko Pracy 63 27430642 wew. 21 www.psse-slupca.pl
ds. Higieny Komunalnej
- e-mail psse.slupea@pis.gov.pl
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Cienin Zaborny-Parcele 95
62-400 Shupca

OKRESOWA OCENA O JAKOSCI WODY
Na podstawie § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Slupey dokonat oceny jakodci wody w okresie od 15 czerwea 2020 r. do | wrzeénia 2020 r. na
podstawie:

|. Sprawozdan z badan probek wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi:

- wykonanych w ramach nadzoru nad jako$cig wody:
Nr: W — 417-418/2020 7z dnia 08.05.2020 r., W — 448-450/2020 z dnia 15.05.2020 r., W-799/2020 z

dnia 04.092020 r. wykonanych przez Oddzial Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Koninie,

- wykonanych w ramach wewnetrznej kontroli jako$ci wody:

Nr: LBS/18/429/6501/2020 z dnia 20.04.2020r. LBS/18/430/6501/2020 z dnia 20.04.2020r.,
LBS/18/542/6501/2020 z dnia 22.05.2020r., LBS/18/716/6501/2020 z dnia 13.06.2020r,
LBS/18/914/6501/2020 =z dnia 13.07.2020r., LBS/18/913/6501/2020 z dnia 13.07.2020r.,
LBS/18/1078/6501/2020 z dnia 07.08.2020r., LBS/18/1077/6501/2020 z dnia 06.08.2020r,
LBS/18/1129/6501/2020 z dnia 12.08.2020r.. LBS/18/1130/6501/2020 z dnia 12.08.2020r.,
LBS/18/1131/6501/2020 =z dnia 12.08.2020r., LBS/18/1076/6501/2020 z dnia 18.08.2020r.
LLBS/18/1070/6501/2020 z dnia 18.08.2020r.

Prowadzonego nadzoru nad jakoscia wody zgodnie z zapisem § 20 ww. rozporzadzenia

STWIERDZA
przydatnoéé wody do spozycia przez ludzi dostarczanej z wodociagu publicznego Zelazkow w zakresie
oznaczonych parametréw mikrobiologicznych, chemicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych
okreglonych rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) na sieci wodociggowej u odbiorcow ustug,
nie odpowiada wymaganiom cyt. wyzej rozporzadzenia pod wzgledem chemicznym z uwagi na zawyzona
zawarto$¢ manganu na Stacji Uzdatniania Wody w Zelazkowie. "
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